
２階（３階床梁）略伏図
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２階耐力壁の配置
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２階Ｘ方向
┌───┬────────┬───────┬──────────┐
│ 通り │      αili     │ Ld = Σαili │Ｐi(αili×1960) (N)│
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│Y1    │ 2.5  ×  0.910 │    11.375    │         22295      │
│ │ 5.0  ×  1.820 │ │ │
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│Y5    │ 5.0  ×  1.820 │     9.100    │         17836      │
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│Y6    │ 5.0  ×  1.820 │     9.100    │         17836      │
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│Y7    │ 4.0  ×  1.820 │     7.280    │         14269      │
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│Y8a   │ 4.0  ×  1.820 │     7.280    │         14269      │
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│Y11   │ 2.5  ×  5.460 │    13.650    │         26754      │
├───┼────────┼───────┼──────────┤
│ 計   │ │    57.785    │        113259      │
└───┴────────┴───────┴──────────┘
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2.5.4. 剛心の計算
    令４６条１項では、ねじれ補正係数（α≧1.0）
３階壁倍率

           （ ◎＝重心  ×＝剛心 ）
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３階地震 Ｘ方向加力 剛心位置(→)
┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  通り  │  Ｄi (kN/m)  │  Ｌyi（m）   │  Ｄi・Ｌyi   │  Ｄi・Ｌyi2 │ねじれ補正係数│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Y1    →│      1252.528│         0.000│         0.000│         0.000│         1.000│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Y5    →│       425.589│         3.640│      1549.143│      5638.883│         1.000│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Y6    →│       801.618│         4.550│      3647.362│     16595.497│         1.000│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Y8    →│       596.498│         6.370│      3799.695│     24204.054│         1.000│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Y11   →│      1002.022│         9.100│      9118.405│     82977.488│         1.000│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│   計   │      4078.256│ │     18114.604│    129415.920│ │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Ｋy = Σ(Ｄi・Ｌy)／ΣＤi = 18114600 ／ 4078256 = 4.442(m)

Ｐ35



┌───┬──────┬────┬──────────┬─────┬─────┐
│ 通り │   項目     │単位荷重│   面積または長さ   │   重量   │ 合計重量 │
│ │ │ (N/m2) │    (m×m) , (m2)   │ Ｗi0(kN) │  Ｗi(kN) │
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X2    │外壁３階    │   1050 │   3.640 × 1.34    │    5.102 │     5.102│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │   8.837            │    4.962 │ │
│ │天井        │    250 │   6.625            │    1.656 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   3.640 × 1.34    │    5.102 │    11.721│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X4    │外壁３階    │   1050 │   5.460 × 1.34    │    7.654 │     7.654│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │   4.254            │    2.389 │ │
│ │天井        │    250 │   4.141            │    1.035 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   0.910 × 1.34    │    1.276 │ │
│ │内壁３階    │    500 │   0.910 × 1.34    │    0.607 │     5.307│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X4a   │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │   8.509            │    4.778 │ │
│ │天井        │    250 │   8.281            │    2.070 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   1.820 × 1.34    │    2.551 │ │
│ │内壁３階    │    500 │   1.820 × 1.34    │    1.215 │    10.614│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X5a   │内壁３階    │    500 │   3.640 × 1.34    │    2.430 │     2.430│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │   4.254            │    2.389 │ │
│ │天井        │    250 │   4.141            │    1.035 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   0.910 × 1.34    │    1.276 │ │
│ │内壁３階    │    500 │   0.910 × 1.34    │    0.607 │     5.307│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X6    │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │   8.509            │    4.778 │ │
│ │天井        │    250 │   8.281            │    2.070 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   1.820 × 1.34    │    2.551 │ │
│ │内壁３階    │    500 │   1.820 × 1.34    │    1.215 │    10.614│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X7    │内壁３階    │    500 │   1.820 × 1.34    │    1.215 │     1.215│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │   8.509            │    4.778 │ │
│ │天井        │    250 │   8.281            │    2.070 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   1.820 × 1.34    │    2.551 │ │
│ │内壁３階    │    500 │   1.820 × 1.34    │    1.215 │    10.614│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X8    │内壁３階    │    500 │   7.280 × 1.34    │    4.859 │     4.859│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│ │屋根        │    562 │  17.017            │    9.555 │ │
│ │天井        │    250 │  16.562            │    4.141 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   3.640 × 1.34    │    5.102 │ │
│ │内壁３階    │    500 │   6.370 × 1.34    │    4.252 │    23.050│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│X10   │屋根        │    562 │   2.338            │    1.313 │ │
│ │外壁３階    │   1050 │   9.100 × 1.34    │   12.756 │    14.068│
├───┼──────┼────┼──────────┼─────┼─────┤
│  計  │ │ │ │ │   112.556│
└───┴──────┴────┴──────────┴─────┴─────┘
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地震時の水平力による軸力（kN）
２階（→）
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許容耐力時の水平力による軸力（最大値）（kN）
２階

上段：Ｘ方向
下段：Ｙ方向
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 Ｐ213

4.2. 水平荷重時応力

凡例 (単位：kN, kN･m)
  ●梁  上段：曲げモーメント
        下段：MAXせん断力
  ●柱  軸力
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屋根梁
Y2

X7
¦
X9

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 698.
  0 698.
  1 443.

  0 210.
  0 115.
  0 298.

  0 318.
  0 318.
  0 657.

  0 361.
  0 199.
  0 513.

--- --- OK

屋根梁
Y3

X2
¦
X4

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
Y3

X4
¦
X6

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
Y3

X6
¦
X8

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X2
¦
X4

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X4
¦
X5

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 233.
  0 233.
  0 481.

  0 070.
  0 038.
  0 099.

  0 053.
  0 053.
  0 109.

  0 060.
  0 033.
  0 086.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X5
¦
X6

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 175.
  0 175.
  0 361.

  0 052.
  0 029.
  0 075.

  0 040.
  0 040.
  0 082.

  0 045.
  0 025.
  0 064.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X6
¦
X7

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 175.
  0 175.
  0 361.

  0 052.
  0 029.
  0 075.

  0 040.
  0 040.
  0 082.

  0 045.
  0 025.
  0 064.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X7
¦
X8

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 175.
  0 175.
  0 361.

  0 052.
  0 029.
  0 075.

  0 040.
  0 040.
  0 082.

  0 045.
  0 025.
  0 064.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X8
¦
X9

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 291.
  0 291.
  0 601.

  0 087.
  0 048.
  0 124.

  0 066.
  0 066.
  0 137.

  0 075.
  0 041.
  0 107.

--- --- OK

屋根梁
Y4

X9
¦
X10

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 407.
  0 407.
  0 842.

  0 122.
  0 067.
  0 174.

  0 093.
  0 093.
  0 192.

  0 105.
  0 058.
  0 150.

--- --- OK

屋根梁
Y5

X4
¦
X5

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 175.
  0 175.
  0 361.

  0 052.
  0 029.
  0 075.

  0 040.
  0 040.
  0 082.

  0 045.
  0 025.
  0 064.

--- --- OK

屋根梁
X5

Y4
¦
Y6

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 527.
  0 527.
  1 090.

  0 158.
  0 087.
  0 225.

  0 268.
  0 268.
  0 554.

  0 305.
  0 168.
  0 433.

--- --- OK

屋根梁
X5

Y6
¦
Y8

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X5

Y8
¦
Y10

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X5

Y10
¦
Y11

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 233.
  0 233.
  0 481.

  0 070.
  0 038.
  0 099.

  0 053.
  0 053.
  0 109.

  0 060.
  0 033.
  0 086.

--- --- OK

屋根梁
X6

Y3
¦
Y5

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 589.
  0 589.
  1 218.

  0 177.
  0 097.
  0 252.

  0 324.
  0 324.
  0 670.

  0 369.
  0 203.
  0 524.

--- --- OK

屋根梁
X6

Y5
¦
Y6

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 233.
  0 233.
  0 481.

  0 070.
  0 038.
  0 099.

  0 053.
  0 053.
  0 109.

  0 060.
  0 033.
  0 086.

--- --- OK

屋根梁
X6

Y6
¦
Y8

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X6

Y8
¦
Y10

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X6

Y10
¦
Y11

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 233.
  0 233.
  0 481.

  0 070.
  0 038.
  0 099.

  0 053.
  0 053.
  0 109.

  0 060.
  0 033.
  0 086.

--- --- OK

屋根梁
X7

Y4
¦
Y6

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X7

Y6
¦
Y8

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X7

Y8
¦
Y10

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK

屋根梁
X7

Y10
¦
Y11

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

    91 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 233.
  0 233.
  0 481.

  0 070.
  0 038.
  0 099.

  0 053.
  0 053.
  0 109.

  0 060.
  0 033.
  0 086.

--- --- OK

屋根梁
X8

Y3
¦
Y5

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 614.
  0 614.
  1 270.

  0 185.
  0 102.
  0 263.

  0 347.
  0 347.
  0 718.

  0 395.
  0 217.
  0 561.

--- --- OK

屋根梁
X8

Y5
¦
Y7

米松(無等級)    
  9.0x  9.0

   182 0.    56 7.    85 0.    382 7.
  0 465.
  0 465.
  0 962.

  0 140.
  0 077.
  0 199.

  0 212.
  0 212.
  0 438.

  0 241.
  0 132.
  0 342.

--- --- OK



 Ｐ244
凡例
  ●梁  上段： 曲げモーメント検定比
        下段： MAX せん断検定比
  ●柱  軸力検定比

軒高

X1

X1
b X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1
0

120
455455

209
910 〃 〃 〃 〃

120
〃

320
〃 910

8190

29
09

28
20

26
70

Y7

0.24

(0.14)

0.23

(0.17)

0.16

(0.07)

0.21 0.31 0.04 0.28 0.30

0.01 0.16

軒高

X1 X1
b X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X1
0

120
455455

209
910 〃 〃 〃 〃

120
〃

320
〃 910

8190

29
09

28
20

26
70

Y8

0.70

(0.33)

0.03

(0.04)

0.05

(0.06)

0.20

(0.14)

0.12

(0.06)

0.16

(0.07)

0.090.15

0.32 0.03 0.12 0.16

軒高

X1

X1
b X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1
0

120
455455

209
910 〃 〃 〃 〃

120
〃

320
〃 910

8190

29
09

28
20

26
70

Y8a

0.17

(0.10)

0.26 0.06 0.35 0.34


